
obvodový múr

ZVOD PO POVRCHU

SZ svorka skúšobná
osadená vo výške 
1,5 až 1,8m nad UT

VZOR ULOŽENIA ZVODOVÉHO VODIČA

FeZn Ø 10mm 

podlahová úprava
izolácia
podkladový betón

základový betón

zemina

Vzdialenosť zvodového vodiča 
od steny objektu 100mm

podpery vedenia

FeZn Ø 8mm 

UZEMNENIE

FeZn Ø 8 mm k pripojeniu
prípojnice HUP

1A4
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